Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 21.01.2025

PCA

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

P Nmesviac Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
ial Badania Wody, Gleby, Powietrza
:: /’—"'-\ : % ‘ Odleal ’. [
AN 10-561 Olsztyn ul. Zoknierska 16
“ ,,//I\\\s\“ AR tel. 89 5248302 RPU/5450/2025-1P
o ' 1 R O A
S £, Tt s
Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych — Bats rejestrecii. 2027°03-04
spelniajacych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczonych NA
Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.2.50.2025 Olsztyn, 03.03.2025 r.

Sprawozdanie z badai nr LBSiZ-OBW/249/2025

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie
Sekcja Higieny Komunalnej, 10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16

Nr zlecenia: HK.9052.12.2025 z dnia 24.02.2025 r.

Cel badania: Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie

Rodzaj wody: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Nazwa urzadzenia lub Zrodta wodociag publiczny Krokowo

wody:

Miejsce pobierania probki/punkt sie¢ - Finest Meat bud. 63A

poboru:

Data i godzina pobierania probki: 24.02.2025 r. godz. 11.35

Probka pobrana przez: Pracownika PSSE w Olsztynie - P. Drozyner

Metoda pobierania probki: PN-EN ISO 19458:2007 - metoda nieakredytowana, PN-ISO 5667-5:2017-10 - metoda nieakredytowana

Informacje pochodzace od klienta moga wptywaé¢ na waznos$¢ wynikow badan.
Informacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyj¢cia probki ~ 24.02.2025 r. godz. 12.50

Stan probki w chwili przyjecia:  przydatna do badan

Oznakowanie probki przez klienta: 78/01
Kod probki nadany w Laboratorium: 249 Wartoéél{) ararr;;trzyczna w8
. ; ozp.M.Z.
Wynik badania .
dnia 07.12.2017r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia Jedr?ostka niepewnos¢' / b '
miary ltat badania? (Dz.U. poz.2294)
Eschericia coli . 0
. . PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml | granica wykrywalnosci | A 0
metoda filtracji membranowe;j 1 itk/100 ml
. 0
Enterokoki :
2 = . . .
fiods Sloac mambnows] PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml gramclaj:vkil:((r)t;wna:llnoém A 0
Bakterie grupy coli 5 1. . : . .
3 et Blirdcyl beasioe) PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml gramclajvtg:c(l)yown?llnoéu A 0
7 bez nieprawidiowych zmian
Zaleca sig, aby nie
Ogélna liczba . IOOI_;tIZk;::( :‘l:zwﬂi;odzie
4 mikroorganizm().w w22 °C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/Iml | nie wykrytow 1 ml | A whtowadzane!:do sicci
metoda plytkowa (posiew wglgbny) wodociagowej,
- 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta.
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